Pirkimo salygy 1 priedas

I PIRKIMO OBJEKTO DALIS.
MEDIENOS KURO (MEDZIO SKIEDRA) TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. Medienos kuro ( medzio skiedra) kokybés reikalavimai

1.1. Medienos kuro (medzio skiedra ) kokybés reikalavimy rodikliai:

1 lentele
Eil. Medzio skiedros techniniai rodikliai Rodikliy reikSmés
Nr.
1. | Dominuojanti pirminé Zaliava padziovinta malkiné mediena,

medienos atraizos. Papildomai
leidziamos gamybos metu susidariusios
smulkelés ir medienos pramonés jmoniy
atliekos, misko kirtimo atliekos (
pjuvenos, smulkinta mediena, medzio
gabaliukai ir kt).

2. | Vidutiné kuro frakcija (granulometrija) ilgis-plotis-storis mm, 50x50x20
turi sudaryti ne maziau, kaip 70 % bendro kuro turio ir turi
buti tolygiai paskirstyta bendrame kuro turyje;

3. | Maksimali kuro frakcija (granulometrija) ilgis-plotis-storis 150x60x20
mm, gali sudaryti ne daugiau kaip 10 % bendro kuro tirio
ir turi biti tolygiai paskirstyta bendrame kuro tiiryje;

4. | Smulkeliy frakcijos dydzio dalis kure, ne daugiau nei (%) 10
5. | Medienos pramonés jmoniy atliekos, misko kirtimo atliekos
(spygliy, lapy, zievés ir kt.) kiekis kure, ne daugiau nei (%) 5
6. | Medienos skiedros masés drégnumas, % 35-45
7. | Peleny kiekis sausojoje medzio skiedros maséje ne daugiau 3
kaip (%)

1.2. Medienos kuras (medzio skiedra) neturi biti ilgai sandéliuotas, neprarades natiiralios spalvos,
t.y. energetinés vertes.

1.3. Medienos kure neturi biiti sniego, ledo gabaliuky, Zemiy, chemiSkai apdorotos medienos (pvz.
dazyta, klijuota), ir kity pasaliniy daikty (metalo lauzo, akmeny, gelZbetonio gabaly ir pan.), kurie
neigiamai veikia perkanciosios organizacijos medZzio skiedros saugojimo ir vartojimo (deginimo)
jrengimus bei gali jtakoti aplinkos tarSg kitomis, nei biuidinga medZio skiedrai, chemiskai
pavojingomis medziagomis.

1.4. Pardave¢jas_teikdamas pasitilymg pasitilymo formoje (pirkimo salygy 2 priedo 3 p.) privalo
deklaruoti, kad siilomas medienos kuras (medzio skiedra) Silumos energijai gaminti atitinka
techninés specifikacijos 1 lenteléje nustatytus techninius reikalavimus ir nurodyti siilomy medienos
kure techniniy rodikliy reik$mes.

2. Kiekis, tiekimo terminai, pristatymo vieta, pristatymo salygos

2.1. Perkama apie 2800 (du tiikstanciai aStuoni Simtai) erdmetriy +/- 40 % medienos kuro (medzio
skiedra) katily kiirenimui . Pirkéjas nejsipareigoja jsigyti viso nurodyto kiekio, faktiskai jsigyjamas
medienos kuro kiekis sutarties vykdymo metu priklausys nuo faktiniy pirkéjo poreikiy.

2.2. Pardavéjas turi pasitilyti ne mazesnj kaip 2800 erdmetriy medienos kuro (medZio skiedra) kiekj.
2.3. Orientacinis medienos kuro tiekimo terminas: 2023 m. spalio — 2024 m. balandZio mén.(2023-
2024 m. sildymo sezono pabaiga), pagal atskirus pirkéjo uZzsakymus. Medienos kuro (medzio skiedra
) tiekimo pradZia bus nustatoma pasiraSant sutart;.



2.4. Medienos kuras (medzio skiedra) pirkéjui pristatomas adresu: Krastinés g. 20, Pandélys,
Rokiskio rajonas, per 2 (dvi) darbo dienas nuo uzsakymo pateikimo telefonu, faksu ar el. pastu, darbo
laiku nuo 8.00 iki 16.00 val. Medienos kuras (medzio skiedra) iSkraunamos tiktai j kuro sandél;.
Medienos kuro pristatymo (transportavimo), iSkrovimo kuro sandélyje iSlaidas prisiima tiekéjas.

2.5. Pardavéjas medienos kurg pristato ir iSkrauna j kuro sandélj savo jégomis ir priemonémis.

Pardavéjas turi jvertinti medienos kuro iSkrovimo jrangos technines galimybes. Optimalus kuro
pristatymo ir iSkrovimo biidas — skiedrovezis su slankiojancigja grindy sistema.
2.6. Pasiiilyme pardavéjas sitilomg parduoti ir pristatyti medienos kurg ( medzio skiedra) kiek;j turi
nurodyti realiai jvertings savo galimybes ir esamus savo jsipareigojimus kitiems medienos kuro
pirkéjams.
2.7. Priimdamas medienos kurg ( medzio skiedra) pirkéjas patikrina pardavéjo atvezto medienos kuro
faktinj kiekj ir kokybe, o nustaciusi, kad medienos kuras turi trikumy/defekty, neatitinka kokybés
reikalavimy, iSsiuncia tiek&jui rastu ir/ar elektroninémis priemonémis pranesimg apie nepriémima,
kuriame turi biiti nurodytos medienos kuro nepriémimo priezastys, ir kuriuo tiekéjas (jo atstovas)
kvieCiamas dalyvauti suraSant aktg dé¢l defekty.
2.8. Pardavéjui raStu pranesus, kad jis nedalyvaus surasant akta dél kuro neatitikimo kiekio ar kokybés
reikalavimams, arba jam per 2 (dvi) darbo dienas neatvykus po kvietimo iSsiuntimo, pirkéjas
vienasaliSkai suraso akta dél trikumy/defekty ir tokiu atveju laikoma, kad pardavéjas defektus
pripazino. Pardavéjui nepripazinus pirkéjo nurodyty truokumy/defekty, Salys tariasi dél
nepriklausomos ekspertizés skyrimo, o nepavykus susitarti per 2 (dvi) darbo dienas, pirkéjas savo
pasirinkimu atlieka nepriklausoma ekspertize, kurios islaidas padengia taip:

2.8.1. jei pateiktas medienos kuras (medzio skiedra) atitinka techninéje specifikacijoje
nurodytus reikalavimus — pirkéjas;

2.8.2. jei pateiktas medienos kuras neatitinka techninéje specifikacijoje nurodyty reikalavimy
— pardavéjas.
2.9. Pardavéjui pripazinus, kad pateiké nekokybiSka, neatitinkantj techninéje specifikacijoje nurodyty

reikalavimy medienos kura, jis turi biti per 2 (dvi) darbo dienas po pirkéjo rastisko pranesimo
(elektroninémis priemonémis) dienos, pakeisti nauju medienos kuro kiekiu, pardavéjo 1éSomis.

2.10. Salys paskiria atsakingus atstovus medienos kuro tiekimo klausimy derinimui.

2.11. Su pristatomu medienos kuro kiekiu, pardavéjas privalo pateikti pristatomo kuro kokybés atitiktj
patvirtinané¢iy dokumenty (kokybés pazyméjima ar pasg sertifikata, pazymg apie kuro kokybe)
jmonés vadovo patvirtintas Kopijas (lietuviy kalba arba jstatymy nustatyta tvarka patvirtintas vertimy
kopijas), kuriose turi bati techninés specifikacijos 1 lenteléje 6 — 8 eilutése nurodytos kokybés
rodikliy reikSmes.

2.12. Pardavejas kartu su kroviniu privalo pateikti transportavimo vaztara$cius. Pagal transportavimo
vaztaraS¢ius, suderintus su pirkéju, pateikia sgskaitas-faktiiras (iki sekanc¢io mén. 10 dienos).

3. Orientacinis medienos kuro tieckimo grafikas

3.1. Orientacinis medienos kuro tiekimo grafikas derinamas pasiraSius pirkimo- pardavimo sutart;.




